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Von der
VDI 6022
Blatt 1 zur
SWKI
VA104-01

VDI 6022
Blatt 1

SWKI
VA104-01

SWKI
VA104-02

SWKI VA104-01 «Raumlufttechnik — Luftqualitat — Teil 1»

* Nationales Vorwort

« VDI 6022 Blatt 1:2018 (d/f)

* Nationaler Anhang NA (normativ): Verweisungen
* NA.1 Normative Verweise (Abschnitt 2)
* NA.2 Verweisungen zum Richtlinientext

» Nationaler Anhang NB (informativ): Kommentare zum
Richtlinientext

* Nationaler Anhang NC (informativ): Publikationen
« NC.1

[ )
+ NC.6
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@) swa - SWKI VA104-01 «<Raumlufttechnik — Luftqualitat — Teil 1»
SITC
* Nationales Vorwort
Von der
VDI 6022 .
Blatt 1 zur Nationales Vorwort
SWKI
VA104-01 ] ) ) ) ) ] )
Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Verein Deutscher Ingenieure e. V. (VDI) und dem Schwei-
VDI 6022 zerischen Verein von Gebdudetechnik-Ingenieuren (SWHKI) haben sich die beiden Vereine zu einer grenziber-
schreitenden Zusammenarbeit und zum Informationsaustausch auf technisch-wissenschaftlicher Ebene im Bereich
Blatt 1 - y
der Gebaudetechnik verpflichtet.
SWKI Im Jahre 2003 hat der SWKI beschlossen, die Inhalte der damaligen VDI-Richtlinien 6022 Blatt 1 bis Blatt 3 fir die
VA104-01 Schweiz zu dbernehmen und als eigene Richtlinie herauszugeben. Mit dem Erscheinen der SWKI-Richilinie 2003-5
«Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen» im November 2003 galten deren Inhalte auch in der
SWKI Schweiz als Stand der Technik und waren bei der Planung, bei der Installation, beim Betrieb und bei der Instandhaltung
VA104-02 grundsétzlich umzusetzen.
Mit der Ubernahme der Inhalte der Reihe VDI 6022 als lizenzierter Abdruck konnte der SWKI im Richtlinienausschuss
des VDI Einsitz nehmen und die Uberarbeitung der Richtlinie aktiv mitgestalten. Zudem hat der SWKI als Branchen-
verband zusammen mit verschiedenen Firmen und Einzelpersonen an der Vermehmlassung der lberarbeiteten
VDI 6022 im Jahr 2005 teilgenommen. Der SWKI hat im Anschluss die VDI 6022 Blatt 1:2006 wieder als lizenzierten
Abdruck dbermommen und als deutsch-franzGsische Ausgabe unter dem Titel SWKI VA104-01:2006 «Hygiene-An-
forderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Gerdte» herausgegeben.
Ein Jahr spater wurde das ergnzende Blatt 2 der VDI 8022 zu «Messverfahren und Untersuchungen bei Hygiene-
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SicC
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@ swk - SWKI VA104-01 «Raumlufttechnik — Luftqualitat — Teil 1»

« Nationaler Anhang NA (normativ): Verweisungen

Von der

o, 6022 + NA.1 Normative Verweise (Abschnitt 2)
SWKI
VA104-01 . . .
Nationaler Anhang NA (normativ): Verweisungen
VDI 6022
Blatt 1 MNachfolgend werden die in der Richtlinie aufgefiihrten Verweise tabellarisch dargestellt und den entsprechenden natio-
nalen Regelungen im Sinne des Verwei gegenilberg 1t
SWKI
VA104-01 . . -
NA.1  Normative Verweise (Abschnitt 2)
SWKI
VA104-02 Dokument VDI Dokument CH Bemerkung
DIM EN 16798-3:2017-11 EN 16798-3:2017 Zurzeit liegt noch keine SN-Ausgabe vor.

(Stand: 2018-11)

DIM EN IS0 16890-1:2017-08 SN EN IS0 16890-1:2017

IFA-Arbeitsblatt 9420:2003 - IFA = Institut fir Arbeitsschutz;
kein CH-Dokument
IFA-Arbeitsblatt 9430:2004 - IFA = Institut fiir Arbeitsschutz;
kein CH-Dokument
VDI 3803 Blatt 1:2010-02 SlA 382/1:2014 Norm in Uberarbeitung
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@ swk SWKI VA104-01 «Raumlufttechnik — Luftqualitat — Teil 1»

« Nationaler Anhang NA (normativ): Verweisungen

Von der
e « NA.2 Verweisungen zum Richtlinientext
SWKI
VA104-01

Abschnitt Dokument VDI Dokument CH Bemerkung
‘ég'nefﬂ 5.5 VDI 6022 Blatt 4 SWEKI VA104-02 Richtlinie in Vorbereitung

6.1.1 DIN EN 1SO 7730 SN EN 1SO T7730:2006 -
SWKI
VA104-01 6.1.1 DIN EN 16798 FprEN 16798-1:2018 Morm in Vorbereitung; zurzeit liegt noch

keine SN-Ausgabe vor. (Stand: 2018-11)

SWKI SN EN 15251:2007 =
VA104-02 (S1A 382.706)

6.1.1 VDI 3802 - Kein CH-Dokument

6.1.1 VDI 2081 Blatt 1 SIA 181:2006 Norm in Uberarbeitung

S1A 2024:2015 Merkblatt in Uberarbeitung
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SicC
SITC

@ swk - SWKI VA104-01 «Raumlufttechnik — Luftqualitat — Teil 1»

* Nationaler Anhang NB (informativ): Kommentare zum

Von der . .

VDI 6022 Richtlinientext

Blatt 1 zur

3%';'4_01 6.3.16 Fir erdverlegte Komponenten werden in VDI 6022 Blatt 1:2018 relativ hohe Anforderungen bzgl.
Hygiene gestellt. Die Anforderungen sind z. T. héher als an Luftbefeuchter mit Umlaufwasser.

\ég |tt61022 In der Schweiz werden Erdwarmedibertrager seit langerer Zeit erfolgreich eingesetzt. Eine Studie
des BEW/ATAL Ziirich (Flickiger, Barbara et al.: Mikrobielle Untersuchungen von Luftansaug-Erd-

SWKI registern, 1997) zu 12 reprasentativen, bestehenden Anlagen hat gezeigt, dass die Zuluftqualitat

VA104-01 bzgl. Schimmelpilz- und Bakterienkonzentration im Vergleich mit der Aussenluft bei keiner unter-

SWKI suchten Anlage verschlechtert wurde.

VA104-02

Die baulichen Anforderungen gemass Abschnitt 6.3.16 werden nicht angezweifelt. Jedoch kénnen
gemass vorliegendem nationalem Anhang bei den Kontroll- und Inspektionstatigkeiten fur erdver-
legte Komponenten geringere Anforderungen als in Abschnitt 7.6.15 gestellt werden.

Zudem wird nach vorliegendem nationalem Anhang das Mindestziel geméass Abschnitt 5.4 bzw.
Abschnitt 6.1.1 (Zuluft vs. Vergleichsluft) nicht in dem Sinne erweitert, dass nach dem Erdwarme-
lbertrager zusatzliche Messungen der Luftqualitat (VKAUL) notwendig werden.

Anmerkung:
In der Schweiz sind hierzu die Verlegerichtlinien VKR RL 03:2003 zu beachten.
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SIcC
SITC

@ swk SWKI VA104-01 «Raumlufttechnik — Luftqualitat — Teil 1»

» Nationaler Anhang NB (informativ): Kommentare zum

Von der . . .
VDI 6022 Richtlinientext
Blatt 1 zur
SWKI
VA104-01
Abschnitt Kommentare
VDI 6022 74, Abs. 7 Lit. b, 4. Aufzahlungspunkt zu «mikrobiologische Luftproben» anpassen:
Blatt 1 Bei begrindetem Verdacht auf eine Kontamination der Zuluft sind mikrobiologische Luftproben
durchzufilhren (siehe Abschnitt 8.4).
SWKI
VA104-01 Anmerkung 1:
Die griindliche Inspektion der Anlage (erweiterte Sichtpriifung, spezifische Abklatschproben an
SWKI hygienerelevanten Probenahmestellen, Untersuchungen Befeuchterwasser) ist viel sensibler als
VA104-02 vergleichende Luftkeimmessungen, um Hygienemangel und damit mégliche Kontaminationen der

Zuluft und potenzielle Gefdhrdungen fir Nutzer zu ervieren. Damit messbare Kontaminationen
der Zuluft aufireten, braucht es deutliche Quellen an Oberflachen; umgekehrt wird das Mindest-
ziel gemdss Luftkeimmessungen in den meisten Fillen auch dann erreicht, wenn die Inspektion
verschiedene Hygienemangel gezeigt hat. Die Messungen bebriitbarer Keime in der Luft erfassen
zudem nur sinen Bruchteil des fir gesundheitliche Aspekte mdglicherweise relevanten Mate-
rials (Zellwandbestandteile, Allergene, abgestorbene Zellen, Stoffwechselprodukte usw. werden
nicht erfasst), und im tiefen Dosisbereich liegen keine Konzentrations- bzw. Dosis-Wirkungs-Be-
ziehungen vor, welche die Ableitung quantitativer Richtwerte erlauben. Mit zusétzlichen Luftkeim-
messungen erhalt man deshalb in aller Regel keine genausren oder besseren Aussagen im Hin-
blick auf die Gefahrdung der Nutzer im Einwirkungsbereich.
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@ swa - SWKI VA104-01 «<Raumlufttechnik — Luftqualitat — Teil 1»

SITC

* Nationaler Anhang NC (informativ): Publikationen

Von der
VDI 6022 °
Blatt 1 zur NC 1
SWKI
VA104-01 * ...
VDI 6022 °
Blatt 1 NC6
SWKI NC.1  Publikationen des SWKI
VA104-01
Richtlinie SWKI 2003-5:2003 Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen (ausser Kraft)
\S/X\QI?)I4-02 Richtlinie SWKI BT102-01:2012 Wasserbeschaffenheit filr Gebdudetechnik-Anlagen
Richtlinie SWiKI BT104-01 Betreiben und Instandhalten von gebdudetechnischen Anlagen — Teil 1: Grund-
lagen (in Vorbereitung)
Richtlinie SWKI BT104-02 Betreiben und Instandhalten von gebaudetechnischen Anlagen — Teil 2: Liftungs-

und Klimaanlagen (in Vorbereitung)

Richtlinie SWKI RE200-02 Riickkiihlung — Teil 2: Sicherstellung des hygienegerechten Betriebs von Verduns-
tungskiihlanlagen (in Vorbereitung)
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@ swk SWKI VA104-01 «Raumlufttechnik — Luftqualitat — Teil 1»

+ Gefahrdungsbeurteilung

Von der

‘ég'ttefiﬁr 7.5 Gefdhrdungsbeurteilung

SWKI Die Beurteilung des Hygienezustands einer RLT-An-
VAl04-01 lage und das daraus abzuleitende Risikopotenzial
VDI 6022 miissen mithilfe einer fachkundig durchgefiihrten
Blait 1 Gefihrdungsbeurteilung auf der Basis der Hygiene-
SWKI inspektion sowie der Dokumentation/Betriebsanlei-
VA104-01 tung des Herstellers/Errichters ermittelt werden.
\S,X\q&_oz Die Notwendigkeit einer Gefihrdungsbeurteilung fiir

eine RLT-Anlage oder ein RLT-Gerit ergibt sich, je
nach Gebiudenutzung, aus unterschiedlichen staatli-
chen Regelwerken. Diese Richtlinie erhebt die Forde-
rung nach einer Gefihrdungsanalyse selbst nicht, sie
ist die zentrale Hilfestellung fiir die Erstellung einer
Gefihrdungsanalyse fiir die Themen der Raumluft-
technik und der Raumluftqualitit.
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@ swk - SWKI VA104-01 «Raumlufttechnik — Luftqualitat — Teil 1»

SicC
SITC

» Gefahrdungsbeurteilung/Gefahrdungsermittiung

Von der

VDI 6022

Blatt 1 zur

SWKI

WA EKAS Richtlinie 3 ngri_ffe qnd Anwer_ldungs.ben.ei_ch .
VDI 6022 e \Peitsmittel im Sinne dieser Richtlinie sind
SWKI Maschinen, Anlagen, Apparate und

VA104-01 Werkzeuge, die bei der Arbeit benutzt

S o Richtlinie Arbeitsmittel werden. Unter diesen Begriff fallen auch

Produkte, die nicht unmittelbar zum
Arbeiten benutzt werden, aber zur
Arbeitsumgebung gehoren (z.B. Luftung,
Heizung, Beleuchtung)...

vom 19. Oktober 2001 (5tand 1. Januar 2017)
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@ §".N‘T"§ SWKI VA104-01 «Raumlufttechnik — Luftqualitat — Teil 1»
 Gefahrdungsbeurteilung/Gefahrdungsermittiung
VDI 6622
Blatt 1 zur
VI Das Verwenden eines Arbeitsmittels umfasst
VDI 6022 die Ausfihrung jeglicher Arbeiten, und zwar:
Blatt1 im Normalbetrieb (bestimmungsgemésse%
NV Einsatz, vorgesehene Funktion wird
SWKI ausgefuhrt)
VA104-02
im Sonderbetrieb (rusten/umrusten, -
einrichten/einstellen, teachen, Fehler il
suchen/ beheben, reinigen). \5
16
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@ SICC Société suisse des ingénieurs en technique du batiment 25. Januar 2019

SITC Societa svizzera degli ingegneri nella tecnica impiantistica

@ swa - SWKI VA104-01 «<Raumlufttechnik — Luftqualitat — Teil 1»

SITC

" » Gefahrdungsbeurteilung/Gefahrdungsermittiung

. Art. 32a VUV Verwendung von Arbeitsmitteln

VDI 6022 ! Arbeitsmittel miissen bestimmungsgemiss verwendet werden. Insbesondere diirfen
Bkt € sie nur fiir Arbeiten und an Orten eingesetzt werden, wofiir sie geeignet sind. Vorga-

WKl ben des Herstellers tiber die Verwendung des Arbeitsmittels sind zu beriicksichtigen.

SWKI
VA104-02

Art. 32b VUV Instandhaltung von Arbeitsmitteln

! Arbeitsmittel sind geméss den Angaben des Herstellers fachgerecht in Stand zu hal-
ten. Dabei ist dem jeweiligen Einsatzzweck und Einsatzort Rechnung zu tragen. Die
Instandhaltung ist zu dokumentieren.
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@ swa  SWKI VA104-01 «Raumlufttechnik — Luftqualitat — Teil 1»

SITC

» Gefahrdungsbeurteilung/Gefahrdungsermittiung

Von der
VDI 8022 Auszug Nationaler Anhang NB (informativ): Kommentare zum
S 1 Richtlinientext:
\éP'tt61022 Anmerkung 1:
e Eine Methode flr die Beurteilung von Risiken an Arbeitsplatzen und bei Arbeitsablaufen ist in
S Suva 66099 beschrieben.
VA104-01
ol Anmerkung 2:
VA104-02 Die Gefahrdungsbeurteilung bzgl. des Hygienezustands einer RLT-Anlage oder eines RLT-Ge-

rats gilt als erfullt, wenn eine Hygieneinspektion nach vorliegender Richtlinie ohne kritischen Be-
fund und eine vollstandige Dokumentation der RLT-Anlage gemass SIA 118 bzw. SIA 118/380 und
SWKI BT104-01 bzw. SWKI BT104-02 vorliegen.
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SICC Société suisse des ingénieurs en technique du batiment

@ SWKI Schweizerischer Verein von Gebaudetechnik-Ingenieuren

SITC Societa svizzera degli ingegneri nella tecnica impiantistica

with SIA, ASHRAE and REHVA

5. Schweizer Hygienetagung
25. Januar 2019

Von der
VDI 6022
Blatt 1 zur
SWKI
VA104-01

VDI 6022
Blatt 1

SWKI
VA104-01

SWKI
VA104-02

SWKI VA104-01 «Raumlufttechnik — Luftqualitat — Teil 1»

Ehrenamtliche Mitarbeitende:
Arbeitsgruppe SWKI VA104-01
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Von der
VDI 6022
Blatt 1 zur
SWKI
VA104-01

VDI 6022
Blatt 1

SWKI
VA104-01

SWKI
VA104-02

SWKI VA104-02 «<Raumlufttechnik — Luftqualitat — Teil 2:
Qualifizierung von Personal fir die Hygienekontrolle und die
Hygieneinspektion»

Nachfolgender Vortrag von Peter Amacher
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