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SWKI-Kurzseminar-Reihe 
zur Richtlinie

SWKI BA101-01
Leistungen der Fachingenieure 
für Gebäudeautomation

8. November 2010

SWKI BA101-01

Agenda

• Begrüssung/Einleitung Christian Walther

• Richtlinie SWKI BA101-01
- Grundaufbau der Richtlinie Jobst Willers

- Effektive Beispiele der Projektphasen Alfred Freitag
anhand  des GA-Radar

• Fragerunde Christian Walther

• Apéro und Networking
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Passerellenprogramm 
Energieingenieur Gebäude

• Nachwuchs für unsere Branche!

• Erster Kurs: läuft

• Zweiter Kurs: Start 21.02.11

• Info‘s: www.passerelle-energieingenieur.ch

SWKI BA101-01

1. Schweizer Hygienetagung 2011

• SWKI und VDI

• Zwei gemeinsame RichtlinienZwei gemeinsame Richtlinien 
SWKI VA104-01 und VDI 6038

• 27. und 28. Januar 2011 in Luzern 

• Umsetzung in die Praxis

• Bis 15.11.10 Frühbucherrabatt unter
www.swki.ch

SWKI BA101-01

SWKI BA101-01  

• Schnittstelle der Gebäudetechnik

• Umfassendes Werk

• Wichtig, für die Grundlagen
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Gebäudeautomation verbindet die 
Gebäudetechnik
Gewerke- und verbandsübergreifende Richtlinie

• GNI Bernhard Inniger, Sauter; 
• Bruno Kistler, Penta Control
• FKR Jürg Herzog, Siemens
• ProKlima Alfred Freitag, Belimo
• MeGA Peter Siegenthaler, ISP und Partner
• ETH Walter Werner, mivune AG
• SIA/HSLU Jürg Tödtli, Siemens
• SSI Lars Mülli, Gruner
• SWKI Jobst Willers

SWKI BA101-01

SWKI-Richtlinie BA 101-01 
Gebäudeautomation
1. Notwendigkeit GA-Richtlinien

2. Zielsetzung

3. Planungsphasen
- Strategische Planung
- Vorstudien
- Projektierung
- Ausschreibung
- Realisierung
- Bewirtschaftung

4. Abgrenzung 
- zu SIA 108 Leistungsbeschrieb
- zu MeGA GA-Dokument
- GA-Technologie

5. Zusammenfassung

SWKI BA101-01

1. Notwendigkeit GA-Richtlinie

• Schwierigkeiten in der Planung bei

• Leistungen Fachkoordination

• Beschaffung Feldgeräte und Schaltschränke

• Honorierung GA-HLKSE

• Anlagebeschrieb / Funktionsbeschrieb

• Integrale Tests

SWKI BA101-01

2. Zielsetzung

• Zuständigkeiten festlegen

• Qualität GA-Funktionen sicherstellen

• Leistungen und Honorierung klären

• Verständigung und Teamgeist
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3. Wichtige Planungsphasen

• Strategische Planung

• Bauprojekt

• Realisierung

• Betriebsoptimierung

SWKI BA101-01

Phase 1: Strategische Planung

SWKI BA101-01

Phase 2: Vorstudien

SWKI BA101-01

Phase 3: Projektierung
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Phase 4: Ausschreibung

SWKI BA101-01

Phase 5: Realisierung

SWKI BA101-01 SWKI BA101-01
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Phase 6: Bewirtschaftung

SWKI BA101-01

4. Abgrenzungen

Die BA 101-01 ersetzt nicht die

• LHO 108 SIA

• Standards für GA-Dokumente

• Technologie-Entscheidungen und Variantenstudium

SWKI BA101-01

5. Zusammenfassung

• GA-Planungsmandat in Projektorganisation 
beschreiben

• Integrale Planung und Anforderungsprofil bestimmen

• IBN / Abnahme / Integrierte Tests

• Nur mit Verständigung zu guten Anlagen mit hoher 
Energieeffizienz
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Gebäudeautomation Radar = GA-Radar

Gebäudeautomation verbindet die 
Gebäudetechnik

Alfred Freitag

SWKI BA101-01

Fakten

• Die Bedeutung der Gebäudeautomation steigt
- Energie
- Komfortansprüche- Komfortansprüche

• Gebäudeautomation ist traditionell aufgesplittet in 
verschiedene Gewerke

• GA hat keinen eigene BKP-Nr.
• Die GA wird’s schon richten!
• Am Schluss fehlt das Geld für den MSR-Planer!

SWKI BA101-01

Ziel: 
Von Schnittstellen hin zu Verbindungsstellen

SWKI BA101-01

Ursache
Zunft, Berufstand?
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Stellenwert der GA?

Körper = Architektur
Muskeln = HLKS

Hände, Augen, Nerven, Hirn = GA

SWKI BA101-01

Für was wird bezahlt?

SWKI BA101-01

Projektphasen

SWKI BA101-01

GA-Radar Fabrikationsgebäude
Kriterium Bewertung Wert Gewichtung Summe

1 2 3 4 5

Komfort 3.0 19 57
x

Kein Anspruch Vollklimatisiert

x
Manuell Vollautomatisch

x x

30

18

A sstatt ng

Bedienung

Raumklima

6

3 10

3

GA-Radar

4.0

5.0
Komfort

x x
Kein Anspruch Luxuriös

Flexibilität 3.7 15 55
x 4

Fest Frei wählbar

x
Keine Hoch

Verfügbarkeit x 3.0
Nicht relevant Hoch

Beispiele Laden Büro Spital RZ

Gebäudekategorie x 3.0
SIA 

Grenzwert
Minergie SIA Zielwert Minergie P Passiv 

Haus

Energieffizienz x 3.0
Klasse nach 
SN EN 15232

E D C B A

Nutzungsänderung 3 5 15

Raumgeometrie 10 40

3 3 9Ausstattung
Design

0.0

1.0

2.0

3.0

Flexibilität

VerfügbarkeitGebäudekategorie

Energieffizienz
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Referenzgebäude
GA-Radar

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
Komfort

FlexibilitätEnergieffizienz

VerfügbarkeitGebäudekategorie

SWKI BA101-01

Referenzen

SWKI BA101-01

Transparenz = Vertrauen

SWKI BA101-01

Damit nichts vergessen geht
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CHECKLISTE 1.7  |  Anforderungsprofil GA definieren 
 

 
Projekt:  Verfasser:  

Projekt-Nr.:  Datum:  

Anlage:  
 
Verteiler:  

 
Aufgaben Erfüllt Bemerkungen 

 Ja Nein nicht 
nötig 

 

Wer betreibt/bedient    
FM-Dienstleister vorhanden     

GA-Radar (grob)      

Netzwerk     

Verfügbarkeit     

Komfort/Raumkonditionen     

Art des Gebäudes     

GA-Energieeffizienz SN EN 15232    Klassen A – B – C – D 

Energiemanagement     

Bedürfnisse definieren     

Integration Systeme     

Alarmierung     

Visualisierung und Trends     
 

Datum und Unterschrift Verfasser:  
 

SWKI BA101-01

EN15232

SWKI BA101-01

Betriebsoptimierung
Wissen wo die Verluste sind!

LON

Klasse
Klasse

C/B

Klasse
B/A

Kosten

On/Off,
3 Punkt

-SR -MP

Stetig Ansteuerbar

D/C
C/B

Kommunikativ = Wissen

Konventionell = Glauben

Wissens-Antriebe!

Funktionalität

SWKI BA101-01

Wissen macht alle gleich, nur 
handeln macht Gewinner!
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FragerundeFragerunde

Fragerunde

Danke für Ihren Besuch!

Geniessen Sie den Apéro 
und besuchen Sieund besuchen Sie 
unsere  Sponsoren!


