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 Begrüssung und Einleitung Benno Zurfluh und Rüdiger Külpmann

 Luft- und Wasserhygiene – aktuelle Standards David Burkhardt

 Neues BFE-Merkblatt Luftbefeuchtung  Adrian Grossenbacher

 Der neue Gründruck der Richtlinie VDI 6022 Blatt 1  Andreas Winkens

 Pause/Begleitausstellung/Networking

 Die neue ISO-Filternorm und deren Einordnung in das bestehende
Richtlinienwerk  Arnold Brunner

 Betreiben und Instandhalten von RLT-Anlagen  Markus Maurer

Tagungsprogramm Vormittag

09.00 – 09.10

09.10 – 09.30

09.30 – 09.45

09.45 – 10.30

10.30 – 11.00

11.00 – 11.40

11.40 – 12.00 
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Richtlinienreihe prSWKI BT104

Betreiben und Instandhalten von gebäude-
technischen Anlagen

 SWKI BT104-01: Grundlagen

 SWKI BT104-02: Lüftungs- und Klimaanlagen

 SWKI BT104-03: Heizungsanlagen

 SWKI BT104-04: Kälteanlagen

 SWKI BT104-05: Sanitäranlagen

 SWKI BT104-06: Elektro- und Kommunikationsanl.

 SWKI BT104-07: Gebäudeautomation

SWKI BT104
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Arbeitsgruppe

Vorname Name Firma Organisation

David Burkhardt Aicher, De Martin, Zweng AG SWKI

Robert Diana 
(Obmann)

suissetec suissetec

Pascal Hartung Meier-Kopp AG suissetec, SWKI

Markus Hilpert Stadt Zürich, Amt für 
Hochbauten

shkt

Markus Maurer Seven-Air Gebr. Meyer AG ProKlima

Marco Spenger Lippuner Energie- und
Metallbautechnik AG

Techn. 
Gebäudemanagement

4. Schweizer Hygienetagung
27. Januar 2017

© Referent: Markus Maurer



3

SWKI BT104

5 / 10

Zielgruppe

 Planer

 Anlagenersteller

 Eigentümer

 Facility-Managements (FM)

 Gebäude-Managements (GM)
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Ziele
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Anforderungen

Instandhaltung

Inspektion Wartung Instandsetzung Verbesserung

Ziele

Feststellung und 
Beurteilung des 
Istzustandes

Bewahrung des 
Sollzustandes

Wiederherstellung 
des Sollzustandes

Steigerung der 
Funktionssicherheit 
ohne Änderung der 
geforderten Funktion

Einzelmassnahmen

Inspizieren
Prüfen
Messen
Beurteilen
Massnahmen 
empfehlen

Prüfen
Nachstellen
Auswechseln
Ergänzen
Schmieren
Konservieren
Reinigen
(Funktionsprüfung)

Ausbessern
Austauschen
(Funktionsprüfung)

Planen
Nachstellen
Austauschen
Umbauen
(Funktionsprüfung)
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RICHTLINIE prSWKI BT104-02

Betreiben und Instandhalten von RLT-Anlagen
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«Web-Applikation» zu SWKI BT104-02
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«Web-Applikation» zu SWKI BT104-02
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«Web-Applikation» zu SWKI BT104-02
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Vernehmlassung prSWKI BT104-01/02

www.swki.ch/vernehmlassung
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