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 Beprobungen nötig, um präventiv potenzielle Erkrankungsrisiken erkennen
und rechtzeitig die nötigen Massnahmen einleiten zu können, um dadurch
über das Wasser ausgelöste Krankheitsfälle zu verhindern

Verschiedene Untersuchungsziele:
 Routinebeprobung: Regelm. Überprüfung Wirksamkeit Selbstkontrollkonzept

Weitergehende Beprobung: Lokalisierung und Ursachenabklärung

Nachbeprobung: Überprüfung des Sanierungserfolgs

 Fallabklärung: Überprüfung der Gebäude-TWI als potenzielle Infektionsquelle

1. Wieso beproben?  Relevanz Legionellenwerte

3, 29.08.2021 *Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen, Bildquellen: https://www.cdc.gov/legionella/, https://www.bag.admin.ch/,  
https://www.emedicinehealth.com/legionnaires_disease_and_pontiac_fever/article_em.htm,  

Seit 2017 
Legionellen-
Höchstwert in 
TBDV* definiert
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1. Wieso beproben?  einzige Möglichkeit
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 Visuell können viele wichtige Hinweise auf potenzielle 
hygienische Probleme gesammelt werden

 Eine Aussage darüber, ob eine Legionellen-
kontamination vorliegt bzw. der Legionellen-Höchstwert 
überschritten ist, ist aber nur via Wasserbeprobung und 
nachfolgender Analyse möglich
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2. Probenahme einfach gemacht?  Projekte
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 2018/2019 LBPS:
Literaturrecherchen und Umfrage unter KLs
 Optimierungsbedarf «Anleitung» und Umsetzung

 2018/2019 UvG:
weitere Literaturrecherchen und Austausche,             
sowie umfassende Beprobungsserien
 Erarbeitung Probenahme-Konzept basierend            
auf den gesammelten Erkenntnissen

 Seit 2020 LeCo: https://blog.hslu.ch/leco/
Vernehmlassung Methode, Eingabe in SVGW    
Methodensammlung, Erarbeitung Weiterbildungs-
angebot und Prüfung von möglichen Weiterentwicklungen

BLV

BLV 
BAG 
BFE
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2. Probenahme einfach gemacht?  Nein…

Hat es Menschen auf der Erde 
und wenn ja, viele?
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Hat es Legionellen in der Gebäude-
TWI und wenn ja, wie viele?

Landung an 
einem Ort und 

Zählen der 
angetroffenen 

Menschen

Beprobung 
eines Liters 
Wasser und 
Zählen der 
Legionellen

 Die Aussagekraft einer Probe ist 
immer örtlich und zeitlich beschränkt!
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2. Probenahme einfach gemacht?  Nein…
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Verschiedene Probenahmestellen in einem Objekt

Höchstwert: 
1000 KBE / L 
Legionella spp. 
(TBDV)

?
5 min
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Fachgerechte Beprobung: Konzept

Gliederung in 5 Phasen und verschiedene Aufgaben
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Fachgerechte Beprobung: Konzept

Gliederung in 5 Phasen und verschiedene Aufgaben
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Konzept beinhaltet:
 Entscheidungshilfen
 Schritt-für-Schritt-Anleitungen
 Dokumentations- und weitere 

Hilfsunterlagen
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Weitere Infos

 SVGW-Richtlinie W3/E4:                                         
Mindest-Grundintervalle von                                     
Legionellen-Beprobungen in                            
Bezug zu den Gebäudekategorien,                         
sowie Verweis auf die Methode

Methode kostenlos abrufbar über die 
Methodensammlung SVGW:
https://www.svgw.ch/wasser/methodenplattform/

Weiterbildungsangebote im Zusammenhang mit 
Beprobungen organisiert durch 3-er-Konsortium 
mit Unterstützung versch. Partner
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1. Probenahmekurs in Lostorf am 19. Oktober
2. TWH Kurs in Horw am 22./23. September
3. TWH Kurs in Winterthur am 27./28. Oktober
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Ausblick

 Erfahrungen/Rückmeldungen Beprobungsmethode erwünscht: offizielle 
Feedback-Runde und Optimierung der Methodenbeschreibung 2023 geplant

 Vereinheitlichung und bessere Dokumentation: Potenzial für übergreifende 
Auswertung von Ergebnissen + Sammeln von neuen Erkenntnissen

 Interessiert, an diesen Prozessen mitzuwirken bzw. uns zu unterstützen?

 Probenahmestrategien noch nicht 100 % befriedigend  weiterhin Thema in 
der Forschung, insbesondere im Projekt „LeCo“ 
(https://www.eawag.ch/leco, https://blog.hslu.ch/leco/) 
- Biofilmbeprobung, Luftbeprobung
- Filterbeprobung
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Zusammenfassung

1. Wieso beproben?
 versch. Gründe, wieso Legionellen-Konzentration von                    

Interesse ist
 einzige Möglichkeit, Legionellen-Situation zu überprüfen

2. Probenahme einfach gemacht? (Herausforderungen)
 Nein, wenn man ein verlässliches, repräsentatives Ergebnis                

möchte.
 Ohne Berücksichtigung versch. Aspekte, besteht die Gefahr von 

Fehlschlüssen

3. Konzept für eine fachgerechte Beprobung?
 im Rahmen von Forschungsprojekten wurde im Zusammenhang         

mit Beprobungen in der Schweiz Optimierungsbedarf festgestellt
 Basierend auf diesen Erkenntnissen und umfangreichen Gebäude-

beprobungen wurde ein Probenahmekonzept erarbeitet, das nun zur 
Verfügung steht, wie auch ein entsprechender Weiterbildungskurs 
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